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EKO-SERWIS S.C. www.ekoserwis.info.pl
Dorota Siuta, Maciej Markowski e-mail: laboratorium@ekoserwis.info.pl
90-133 Ladz, ul. Wierzbowa 48 REGON: 472262007 NIP: 725-00-26-702
Tel./fax: 42 678-12-62; 42 678-84-18 Nr rachunku bankowego: 91 1050 1441 1000 0022 6961 3697

SPRAWOZDANIE Z BADAN NR 1929/2019-W-1

Zleceniodawca:
Hotele Grupa Wiatr Sp. z o.0. Sp. k.
ul. Bl. Bogumita 32
99-210 Uniejow

Prébka pobrana przez:
Zleceniobiorce

Adres pobrania prébki:
Hotel Uniejow,
Uniejow, ul. Bi. Bogumita 32

Miejsce pobrania prébki:
Niecka basenowa

Metoda pobrania prédbki:
PN-ISO 5667-5:2017-10+Ap1:2019-07; IS-7 edycja 3 z 29.01.2018
PN-EN ISO 19458:2007 z wyl. p. 4.4.1,4.4.2, 4.4.4,4.4.5,4.4.6
Rodzaj probki:

Woda z ptywalni
Préobka jednorazowa

Stan prébki:

Bez uwag
Data pobrania prébki:
10.09.2019r.
Data rozpoczecia badan
10.09.2019r.
Data zakonczenia badan:
17.09.2019r.

Laboratorium posiada zgode Paristwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w todzi na wykonywanie
analiz wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Decyzja PPiS-HK-4525.24.44.2018 z dnia 28 grudnia 2018r,
oraz decyzja PPiS.HK.4525.24.22.2019.AS z dnia 11 czerwca 2019r.

Sprawozdanie z badan zawiera wyniki badan objete zakresem akredytacji oraz badan nieakredytowanych. Wyniki badan analitycznych odnosza sie wylacznie do badanych probek. Ze wzgledu na
charakter probek nie ma mozliwogci pawtdrzenia badan na tym samym materiale. Bez pisemnej zgody .EKD-SERWIS™ Sprawozdanie z badan wraz z wynikami nie moze by¢ powielane inaczej jak
tylko w catoéci. Klient ma prawo ztozy¢ reklamacje na pismie w terminie 14 dni od otrzymania Sprawozdania z badan. Laberaterium nie ponosi odpowiedziatnosci za pobranie, transport i czystosc
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SPRAWOZDANIE Z BADAN NR 1929/2019-W-1

Wyniki badan
" ; Jednostka " . =
: )
Lp. | Rodzaj oznaczenia TSt aniE Procedury badawcze Wynik Niepewnos¢
1. |PH - . : PN-EN ISO 10523:2012 6,5 +0,1
Badanie wykonano w miejscu pobrania.
Chlor wolny HACH metoda nr 8021
2 Badanie wykonano w miejscu pobrania. mg/l edycja 9z 01/2014 r. 0,33 10%
3. | Chlor zwigzany mg/l PS-15 edycja 1z 04.04.2016 0,19 20%

Potencjat utleniajgco-
4. |redukujacy (redoks) mV PS-16 edycja 1 z 05.07.2016 484 5%

Badanie wykonano w miejscu pobrania.
Przy elektrodzie Ag/AgCl 3,5 m KCL

5. |Metnosé NTU PNEN ISO 7027-1:2016-09 0,11 21%

Indeks nadmanganianowy
6. ? H i ” o
(Utlenialno$¢) mg/l PN-EN ISO 8467:2001 1,39 10%

PN-EN ISO 10304-

7. | Azotany mg/| 1:2009+AC:2012 0.86 15%

8. | Chloroform mg/I PN-EN 1SO 10301:2002 P 0,064 +0,009%
9. |Suma THM mg/| PN-EN I1SO 10301:2002 P 0,071 +0,013%
10, | ©OgdIna liczba jtkiiml | PN-EN ISO 6222:2004 24 (12-33)

mikroorganizmoéw w 36 °C

PN-EN ISO 9308-1:2014-12+
11. | Escherichia coli jtk/100ml | PN-EN ISO 9308-1:2014- 0 -
12A1:2017-04

12. | Pseudomonas aeruginosa jtk/100ml | PN-EN ISO 16266:2009 0 4

" Podana warto$¢ stanowi réznice pomiedzy wartoscig tego parametru w wodzie w niecce basenowej, a jego zawartoscig w
wodzie doprowadzanej do ptywalni.;

2Przy wynikach pomiaru podano niepewno$¢. Niepewno$¢ podana jako przedziat ufnosci na poziomie 95% prawdopodobienstwa,
przy wspotczynniku rozszerzenia k=2, z uwzglednieniem niepewnosci zwigzanej z pobieraniem prébek.

3Przy wynikach pomiaru podano niepewnos¢. Niepewnos¢ podana jako przedziat ufnosci na poziomie 95% prawdopodobienstwa,
przy wspotczynniku rozszerzenia k=2, bez uwzglednienia niepewnosci zwigzanej z pobieraniem probek.

P - badanie wykonane u podwykonawcy posiadajacego certyfikat akredytacji nr AB 1095, aktualny na dzien wykonania badania
oraz posiada zgodg Panstwowego Powiatowego Inspekiora Sanitarnego w Katowicach na wykonywanie analiz wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Decyzja NS/HKiS/4560/ZL/80-34/2018 z dnia 27 wrzesnia 2018r. Posiada réwniez zgode
Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Legionowie na wykonywanie analiz wody przeznaczonej do spozycia przez

ludzi. Decyzja PPIS.HKN.4305.18.2018 z dnia 15 listopada 2018r. /)
Data wykonania sprawozdania Podpis osoby m..m»o\énc_mno.. sprawozdanie
Z-CA—KT WNIKA
17.09.2019r. LABORfJORIUM
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EKO-SERWIS S.C. www.ekoserwis.info.pl
Dorota Siuta, Maciej Markowski e-mail: laboratorium@ekoserwis.info.pl
90-133 Laodz, ul. Wierzbowa 48 REGON: 472262007 NIP: 725-00-26-702
Tel./fax: 42 678-12-62; 42 678-84-18 Nr rachunku bankowego: 91 1050 1461 1000 0022 6961 3697

SPRAWOZDANIE Z BADAN NR 1929/2019-W-2

Zleceniodawca:
Hotele Grupa Wiatr Sp. z o.0. Sp. k.
ul. Bi. Bogumita 32
99-210 Uniejow

Prébka pobrana przez:
Zleceniobiorce

Adres pobrania prébki:
Hotel Uniejow,
Uniejow, ul. Bt. Bogumita 32

Miejsce pobrania probki:
System cyrkulacji

Metoda pobrania prébki:
PN-ISO 5667-5:2017-10+Ap1:2019-07; IS-7 edycja 3 z 29.01.2018
PN-EN ISO 19458:2007 z wyl. p. 4.4.1,4.4.2, 4.4.4,4.4.5,44.6
Rodzaj prébki:

Woda z ptywalni
Prébka jednorazowa

Stan probki;

Bez uwag
Data pobrania probki:
10.09.2019r.
Data rozpoczecia badan
10.09.2019r.
Data zakonczenia badan:
17.09.2019r.

Laboratorium posiada zgode Parnstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w todzi na wykonywanie
analiz wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Decyzja PPiS-HK-4525.24.44.2018 z dnia 28 grudnia 2018r,
oraz decyzja PPiS.HK.4525.24.22.2019.AS z dnia 11 czerwca 2019r.

Sprawozdanie z badan zawiera wyniki badan objete zakresem akredytacji oraz badan nieakredytowanych. Wyniki badan analitycznych odnosza sie wylacznie do badanych probek. Ze wzgledu na
charakter prabek nie ma mozliwosci powtdrzenia badan na tym samym materiale. Bez pisemnej zgody _EKD-SERWIS" Sprawozdanie z badan wraz z wynikami nie moze by< powielane inacze) jak
tylko w catosci. Klient ma prawo ztozyc reklamacje na pidémie w terminie 14 dni od otrzymania Sprawozdania z badan. Laboratorium nie ponosi odpowiedziatnosci za pobranie, transport | czystosc
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SPRAWOZDANIE Z BADAN NR 1929/2019-W-2

Wyniki badan
. . Jednostka . . 2)

Lp. | Rodzaj oznaczenia e Procedury badawcze Wynik Niepewnos¢
1. |PH . . - PN-EN 1SO 10523:2012 6,6 +0,1

Badanie wykonano w miejscu pobrania.

Chlor wolny HACH metoda nr 8021
z Badanie wykonano w miejscu pobrania. mg/l edycja 9z 01/2014 r. O_mm 10%
3. |Chlor zwigzany mg/l PS-15 edycja 1 z 04.04.2016 0,20 20%

Potencjat utleniajgco-
4. |redukujacy (redoks) mV PS-16 edycja 1z 05.07.2016 497 5%

Badanie wykonano w miejscu pobrania.
Przy elektrodzie Ag/AgCl 3,5 m KCL

5. | Metnosé NTU PNEN ISO 7027-1:2016-09 0,18 21%
Indeks nadmanganianowy ; 3
6. (Utlenialnosc) mg/l PN-EN ISO 8467:2001 1,01 10%
PN-EN I1SO 10304-
7. | Azotany mg/l 1-2009+AC-2012 0,88 15%
8. |Chloroform mg/l PN-EN I1SO 10301:2002 P 0,054 +0,008%
9. [Suma THM mg/| PN-EN ISO 10301:2002 P 0,080 +0,011®

10, Ogédlna liczba

mikroorganizmow w 36 °C jtk/1ml PN-EN ISO 6222:2004 0 .

PN-EN ISO 9308-1:2014-12+
11. | Escherichia coli jtk/100ml | PN-EN ISO 9308-1:2014- 0 -
12A1:2017-04

12. | Pseudomonas aeruginosa jtk/100ml | PN-EN ISO 16266:2009 0 -

' Podana warto$¢ stanowi réznice pomigdzy wartoscig tego parametru w wodzie w niecce basenowej, a jego zawartoscig w
wodzie doprowadzanej do ptywalni.;

2Przy wynikach pomiaru podano niepewnoé¢. Niepewnosé podana jako przedziat ufnoéci na poziomie 95% prawdopodobieristwa,
przy wspolczynniku rozszerzenia k=2, z uwzglednieniem niepewnosci zwigzanej z pobieraniem probek.

3Przy wynikach pomiaru podano niepewnos¢. Niepewnos$é podana jako przedziat ufnosci na poziomie 95% prawdopodobieristwa,
przy wspotczynniku rozszerzenia k=2, bez uwzglednienia niepewnosci zwigzanej z pobieraniem prébek.

P - badanie wykonane u podwykonawcy posiadajgcego certyfikat akredytacji nr AB 1095, aktualny na dzien wykonania badania
oraz posiada zgode Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Katowicach na wykonywanie analiz wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Decyzja NS/HKiS/4560/ZL/80-34/2018 z dnia 27 wrzesnia 2018r. Posiada rowniez zgode
Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Legionowie na wykonywanie anéliz wody przeznaczonej do spozycia przez
ludzi. Decyzja PPIS.HKN.4305.18.2018 z dnia 15 listopada 2018r.

Data wykonania sprawozdania Podpis osoby m:_OJ«NEmn&. sprawozdanie
Z —~a |
L ARAE TXOWNIKA
17.09.2019r. LABORATORIUM
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EKO-SERWIS S.C. www.ekoserwis.info.pl
Dorota Siuta, Maciej Markowski e-mail: laboratorium@ekoserwis.info.pl
90-133 Lodz, ul. Wierzbowa 48 REGON: 472262007 NIP: 725-00-26-702
Tel./fax: 42 678-12-62; 42 678-8B4-18 Nr rachunku bankowego: 91 1050 1461 1000 0022 6961 3697

SPRAWOZDANIE Z BADAN NR 1931/2019-W

Zleceniodawca:
Hotele Grupa Wiatr Sp. z o.0. Sp. k.
ul. Bf. Bogumita 32
99-210 Uniejow

Prébka pobrana przez:
Zleceniobiorce

Adres pobrania probki:
Hotel Uniejow,
Uniejow, ul. Bl. Bogumita 32

Miejsce pobrania prébki:
Ujecie wody doprowadzanej do plywalni

Metoda pobrania prébki:
PN-ISO 5667-5:2017-10+Ap1:2019-07

Rodzaj probki:
Woda doprowadzana do plywalni

Prébka jednorazowa
Stan probki:
Bez uwag

Data pobrania probki:

10.09.2019r.
Data rozpoczecia badan:

10.09.2019r.
Data zakonczenia badan:

11.09.2019r.

Laboratorium posiada zgode Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarmnego w todzi na wykonywanie
analiz wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Decyzja PPiS-HK-4525.24.44.2018 z dnia 28 grudnia 2018,
oraz decyzja PPiS.HK.4525.24.22.2019.AS z dnia 11 czerwca 2019r.

Sprawozdanie z badan zawiera wyniki badan objete zakresem akradytacji oraz badan nieakredytowanych. Wyniki badan analitycznych odnosza sie wylacznie do badanych probek. Ze wzgledu na
charakter probek nie ma mozliwosci powtdrzenia badan na tym samym materiale. Bez pisemnej zgody .EKO-SERWIS™ Sprawozdanie z badan wraz z wynikami nie moze by¢ powielane inacze jak
tylko w catosci. Klient ma prawe ztozyc reklamacje na pismie w terminie 14 dni od otrzymania Sprawozdania z badan. Laboratorium nie ponosi odpowiedziatnosci za pobranie, transport | czystosc
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SPRAWOZDANIE Z BADAN NR 1931/2019-W

Wyniki badan analitycznych

Jednostka
oznaczenia

1. | Incaks padmanganianowy mg/l | PN-EN ISO 8467:2001 1,15 10%
(Utlenialnosc¢)

Lp. | Rodzaj oznaczenia Procedury badawcze Wynik Niepewno$¢?

PN-EN ISO 10304-
2 [Hzotany M 14:2009+AC:2012
PPrzy wynikach pomiaru podano niepewnoé¢. Niepewno$¢ podana jako przedziat ufnosci na poziomie 95% prawdopodobierstwa,
przy wspotczynniku rozszerzenia k=2, z uwzglednieniem niepewnosci zwigzanej z pobieraniem prébek.

|

3,12 15%

Data wykonania sprawozdania Podpis osoby m:ﬁo_.zu_:_mn& sprawozdanie
17.09.2019 A0, o_ﬁzi
.09. r. i
dr inz, zm,, =i Markowski
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